
Муниципальное унитарное предприятие муниципirльного образования
Ефремовский муниципа,тьный округ Тульской области

<Водопроводно - кана!тизационное хозяйство>
(МУП кВКХ>)

Водная санитарная химико-бактериологическаl{ лаборатория

Юридический адрес:
30 1 840 Тульская область, г.Ефремов,

ул.Тульское шоссе д.2
ИНН : 7113000036
Тел/факс -8(4874 1 ) б- 1 5-52
e-mail : vkh-efremov@mail.ru

Лицензия NЬ 71.ТЦ.01.001.Л.0000l 1.

Аттестат Аккредитации :
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ЛЬZО
от 21иЕФня 2025 l,.

Заказчик: МУП кВКХ> (ИНН 711З0000Зб)
Юршический адрес заказника:301840, Тульская обл.. г. Ефремов, ул. Тульское шоссе. д.2
Объект испытаний: Вода питьеваlI
Код образца: l6З2
Место отбора образца: Резервуар станции 2-го водоподъема Щубиковского водозабора
Щель исследования: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 <<Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания>

ffата и время доставки образца: 2З,06.2025 г. 08:00
Акт отбора: J\Гs334 ат 2З.06.2025 r.
Отбор проб (Ф.И.О., должность): Кудинова Г.А, лаборант 4-го разряда
Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НЩ

Щата проведения испытаниft:2З.06.2025 - 24.06.2025 r.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

Протокол Ns 20 от 24.06.25 г.
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п/п
наименование

пок€Lзателя,
единицы измерения

резчльтат
исследований

flопустимые
нормы качества

питьевой воды по
СанПиН 1.2.3685-

21

Празила и методы
исследований и

измерений

z J 4 5

1 Мутность в ЕМФ
(единицы м}тности по

фопмазинч')

Менее 1.0 Не более 2.б
(по формазину)

ГОСТ Р 57164. пункт
6

2 LIBeTHocTb в гDадyсах Менее 1.0 Не более 20 ГОСТ З 1868,метод Б
J рН воды в единицах 7,з+0,2, В пределах от б

до9
ПНДФ 14.\:2:З:4.121

9] (Издание 2018г)
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t 2 3 4 5
4 }tесткость общая в

градусах жесткости
б,7+1,0 Не более 7.0 ГоСТ З 1954. метод А

5 Содержание хлорид-
ионов мг/дм3

?4 5+l 7 з50 ГОСТ 1245. пункт 2

6 Сульфаты (сульфат-
ионьт) мг/ дмЗ

24,5+5.4 Не более -500 ГОСТ З 1940. пункт б

7 Аммиак и ионы
аммония (суммарно)

мг/ дмЗ

0.16+0,05 1,5 (по азоту) ГоСТ ЗЗ045. метод А

8 Нитриты мг/ дм3 Менее 0.00з fa
_]._) ГоСТ ЗЗ045" метод д

9 Нитрат-ион мг/ дмЗ l5 5+5 ] Не более 45 ГоСТ ЗЗ045" метод Б
10 окисляемость

перманганатнаjI мг/ дм3
0.24+0.07 Не более 5 ПНДФ 14:2:4.154-99

(издание 2012 г.)
11 Железо Fе (общее)

мг/дмЗ
Менее 0.1 Не более 0лЗ ГОСТ 401 i. пункт 2

12- Фториды (фторид-ион)
мг/дмЗ

0.з2+0.05 Не более l "2 ГОСТ 4З8б. пункт 1

1з Свинец (РЬ) мг/дмЗ 0.0017+
0.0005

Не более 0.0] ГОСТ iВ29З. пункт З

14 Медь (Cu) мг/дмЗ 0,054+0.01 Не более 1 ГОСТ 4З88. пyнкт 2
i5 I{инк (Zn) мг/лмЗ 0,021+0.004 Не более 1 ГОСТ 18293. пункт 4

1б Сжой остаток мг'дмj 500+50.0 Не более 1000 гост 18164
17 Марганец мг/дмЗ Менее 0.01 Не более 0.1 ГоСТ 4974. пункт б.4
18 Полифосфаты мг/дмЗ 0.1 12+0.03 Не более З"5 ГоСТ l8jOq. пункr 5

19 Общее число
мезофильньтх аэробньж

и факультативно
анаэробных

микроорганизмов
(омч)

-0 Не более 50 мук 4.2.1018-0l
гrункт 8.1

20 Обrцие колиформые
бактерии (ОКБ)

-0 Отсутствуют мук 4.2.10l8-01.
пункт 8.2

21 Термотолерантные
колиформые бактерии

(ткБ)

-0 Отсутствуют MyK.+.2.1018-01.
пункт 8.2

22 Суммарная объемная
активность альфа Бк/л

0.101б Не более 0.2 Фр.1.40.2013.15з84

/-э Суммарная объемная
активность бета-

излr{аюlцих
Dадиончклидов Бк/л

0.з 1з Не более 1 Фр.1.40.201з.l5з84

2,4 Никель Q.Ii) мг/дм3 Менее 0.0] Не более 0.1 ПНД Ф l4.I :]:4.15I-9a
25 Ртуть (Нg) мг/дм3 Менее 0.0001 Не более 0.0005 ПНД Ф14.|:2:4,150-99
26 Кадмий (Cd) мг / дмЗ Менее 0.000з Не более0.00l ПНД Ф 14.1:2:4.149-

99

*6:

ё"ii:ь
ffi
Ё
,4i

€
ýn-

#.
f:
aet ц1

&
#*

*
жнFlq9*
аf
,11

{,
i;]

&
а
&
*
R

#
.i".

Протокол ЛЪ 20 от 24.а6.25 r. Страница 2 из 3



l

h

F
l

Ответственный за оформление протокола: Ларина,С.В.

Примечание: Настоящий протокол не может быть поrпrостью или частично воспроизведен
без письменного разрешения Водной санитарной химико-бактериологической лаборатории.
Результаты протокола распростраIlяются только на представленный образец (пробу).

Конец протокола
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